
塩 化 物 量 測 定 デ ー タ ー シ ー ト

水の種類 :井戸水

砂の種類及び産地 :加工砂  島根県仁多郡奥出雲町

コンクリー ト中の

(kg/♂ )

塩素イオン濃度の 3本の平均値 (%)x単
位水量塩化物含有量 (C2~)=       1。
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規制値

(kg/∬ )

0.30

コンクリー ト

中の塩化物含

有量 (kg/だ )

検出I長界以T

塩素イオン濃度 (%)

X3X2

最小読み値以下で、測定できず。

Xl

カンタブの読み

X3X2Xl

コンクリー ト示方配合

細骨材率

(%)

43

単位水量

(kg/f)

178

単位セメント

量(kg/∬ )

416

R6

測定

年月 日

5-7

配 合
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